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Osterreich

Ist in Osterreich von Materialien der Innenraumausstattung die Rede, so
muss generell unterschieden werden zwischen
- Bauprodukten (Baustoffe und Bauteile; dazu zahlen z. B. auch
Boden-, Wand- und Deckenbeldge), und
- anderen Ausstattungsmaterialienwie z.B. Tisch- und Bettwdsche,

Vorhdnge und Gardinen, Mobelstoffe oder auch lose aufgelegte

Teppiche (,,abgepasste Teppiche®), die keine Bauprodukte sind.

Bauordnungen bzw. bautechnische Vorschriften zu den Bauordnungen der
Lander (d. h. die OIB-Richtlinien) enthalten nur Vorgaben zum
Brandverhalten von Bauprodukten. Basis stellen dabei die seit 1. Juli
2013 gultige Bauproduktenverordnung und die Anforderungen nach der

OIB-RL 2, Tabelle 1a dar.

(Anmerkung: in NO und 00 sind noch die OIB-Richtlinien 2011 in Kraft, in
allen anderen Bundeslandern gelten die OIB-Richtlinien 2015).

Durch die Bauproduktenverordnung mlissen Mersteller von Bauprodukten fir
jedes Produkt, fir das eine harmonisierte Norm (hEN) im Amtsblatt der EV
kundgesacht wurde - und fur das die in dieser Kundmachung angefuhrte
Koexistenzperiode abgelaufen ist - eine Leistungserklirung erstellen.

Gleiches gilt fir Bauprodukte fir die eine Europlische Technische
Bewertung ausgestellt wurde.
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Bauprodukte, fir die eine Leistungserklirung erstellt wurde, mlssen mit
der CE-Kennzeichnung versehen werden. Auch diese hat sich geringfigig
geandert.

Bauprodukte, die bereits vor dem 1. Juli 2013 CE-gekennzeichnet waren,
sUssen, wenn sie nach dem 1. Juli 2013 in Verkehr gebracht werden,
ebenfalls die neve Leistungserklirung und CE-Kennzeichnung aufweisen.
Allerdings kénnen hierfir die bisherigen Prifzeugnisse, Zertifikate und
Europdischen technischen Zulassungen als Grundlage herangezogen werden.

Bauprodukte, die bereits vor dem 1. Juli 2013 in Verkehr gebracht (d.h.
vom Hersteller zum Vertrieb oder zur Verwendung entgeltlich oder
unentgeltlich abgegeben) wurden, kbnnen weiterhin mit der _alten™ CE-
Kennzeichnung gemdf Bauproduktenrichtlinie von Hindlern auf dem Markt
bereitgestellt werden,

Die fur die Klassifizierung des Brandverhaltens von Bauprodukten gultige
ONORM EN 13501-1 ersetzte die frihere ONORM B 3800 Teil 1.

Mit Ubernahme dieser Europanorm wurden neben neuen Prifmethoden auch neue
Bezeichnungen anstelle der bisher gewohnten Einstufungen, wie 2.8,
81/Q1/7Tr1 (schwerbrennbar/schwachqualmsend/nichttropfend) eingefihrt:

$0 wird dos Frandverhalten nun mit Buchstaben von A (entspricht
alchtbrennbar) bis F (entspricht lelchtbrennbor), die Qualabildung mit 51
(gerings Qualsentwickliung), 52 oder 3} (starte Qualsentuwicklung) wnd die
Tropfenbildung mit @ (nichttropfend), 41 (trepfend) oder 42 (2indend-
tropfend) angegeben.
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FAZIT:
Unsere Seidenpapiere und unsere Krepppapiere mit dem Osterreichischen

Zertifikat ONORM B 3822 und die A 3800 Teil 1 ist bestens geeignet fiir
die hdochsten Brandschutzanforderungen beziiglich der schwer entflammbaren

UND abtropfenden/qualmenden Eigenschaften.
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